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Interessado: SAMAE – SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO Cidade: Papanduva , Santa Catarina
Endereço:  Rua Jorge Lacerda ,3509  CEP:  89.370-000
CNPJ:  07.767.665/0001-74  Fone:  (47) 3653-1124

  
DADOS DO LOCAL DE AMOSTRAGEM

Protocolo: 40801.2021_AgCH_33_2 Técnico de Amostragem: Cliente: -

Matriz: Água para consumo humano
Data Amostragem: 01/09/2021 - 14:37FC

Data Recebimento:  02/09/2021
Data de Emissão do Relatório:  15/09/2021

Ponto Amostragem: - Saída da ETA
Condições Climáticas:  Ensolarado
Chuvas últimas 48 horas:  Não
 
Observações: pH: 7,50 cloro: 2,00
Plano de Amostragem:  A_40801/2021
1ª Legislação: Anexo XX, da Portaria de Consolidação nº 5/2017, alterado pela Portaria GM/MS N° 888/2021
(FC) - dados fornecidos pelo cliente
   PARÂMETRO   LEGISLAÇÃO    RESULTADO   U95% UNIDADE

Determinação de Alcalinidade Total pelo método titulométrico - 16,3 ± 0,1 mg CaCO3/L

Determinação de Cloretos pelo método argentométrico ≤ 250 mg Cl-/L <5,0 ± 1,0 mg/L

Determinação de Cor Aparente pelo Método de Comparação Visual ≤ 15 mg PtCo/L <5 ± 0,5 CU

Determinação de Dureza Total ≤ 300 mg/L 27,7 ± 0,1 mg/L

Ferro Total ≤ 0,3 mg/L  Vide(**) 0,198 ± 0,003 mg Fe/L

Determinação de Fluoreto pelo método colorimétrico ≤ 1,5 mg/L <0,16 ± 0,08 mg/L

Manganês Total ≤ 0,1 mg/L  Vide(**) 0,051 ± 0,001 mg Mn/L

Determinação de Turbidez pelo método nefelométrico ≤ 5 uT 1,7 ± 0,03 NTU

DADOS EXTRAS DA QUALIDADE DO ENSAIO

PARÂMETRO LQ LD FAIXA DE
TRABALHO MÉTODO DATA

INÍCIO
DATA

FINALIZAÇÃO

Determinação de Alcalinidade
Total pelo método
titulométrico

2,0 0,5 - SMWW, 23ª edição, Método 2320 B 15/09/2021 15/09/2021

Determinação de Cloretos
pelo método argentométrico 5,0 3,2 - SMWW, 23ª edição, Método 4500 Cl- B 06/09/2021 06/09/2021
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DADOS EXTRAS DA QUALIDADE DO ENSAIO

PARÂMETRO LQ LD FAIXA DE
TRABALHO MÉTODO DATA

INÍCIO
DATA

FINALIZAÇÃO

Determinação de Cor
Aparente pelo Método de
Comparação Visual

5 5 - SMWW, 23ª edição, Método 2120 B 02/09/2021 02/09/2021

Determinação de Dureza
Total 2,0 0,2 - SMWW, 23ª edição, Método 2340 C 06/09/2021 06/09/2021

Ferro Total 0,014 0,012 - SMWW, 23ª edição, Método 3030 K, 3120 B 02/09/2021 15/09/2021

Determinação de Fluoreto
pelo método colorimétrico 0,16 0,05 - SMWW, 23ª edição, Método 4500 F, B e D 06/09/2021 06/09/2021

Manganês Total 0,013 0,011 - SMWW, 23ª edição, Método 3030 K, 3120 B 02/09/2021 15/09/2021

Determinação de Turbidez
pelo método nefelométrico 0,5 0,05 - SMWW, 23ª edição, Método 2130 B 02/09/2021 02/09/2021

Os resultados se aplicam à amostra conforme recebida.

** 1ª Legislação Ferro Total - Se complexado com produtos químicos, a concentração não deve ultrapassar 2,4mg/L
Manganês Total - Se complexado com produtos químicos, a concentração não deve ultrapassar 0,4mg/L

Declaração de Conformidade:

O Freitag Laboratórios possui como regra de decisão não considerar a(s) incerteza(s) de medição do(s) ensaio(s) na elaboração da Declaração de
Conformidade.
De acordo com a(s) legislação(ões) Anexo XX, da Portaria de Consolidação nº 5/2017, alterado pela Portaria GM/MS N° 888/2021, fica constatado que o(s)
parâmetro(s) analisado(s), neste relatório, atendem aos limites estabelecidos pela(s) legislação(ões) citada(s).

Relatório de Ensaio revisado e liberado por:  Elizabethe Regina Johannson/Gestora de Matrizes Ambientais 
Código Ordem Serviço:  A_40801.2021
Chave de autenticação:  0ND-YN8V-LC6

Verifique a autenticidade deste documento no seguinte endereço:  http://www.freitag.com.br 

Consulte nossas certificações e escopo acreditado no site: www.freitag.com.br

http://freitag.glabnet2.com.br/valida.php?codigoOrdemServico=A_40801.2021&codigoAprovacao=0NDyN8vlC6&numeroRevisao=0
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Interessado: SAMAE – SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO Cidade: Papanduva , Santa Catarina
Endereço:  Rua Jorge Lacerda ,3509  CEP:  89.370-000
CNPJ:  07.767.665/0001-74  Fone:  (47) 3653-1124

  
DADOS DO LOCAL DE AMOSTRAGEM

Protocolo: 40801.2021_AgCH_33_2 Técnico de Amostragem: Cliente: -

Matriz: Água para consumo humano
Data Amostragem: 01/09/2021 - 14:37FC

Data Recebimento:  02/09/2021
Data de Emissão do Relatório:  15/09/2021

Ponto Amostragem: - Saída da ETA
Condições Climáticas:  Ensolarado
Chuvas últimas 48 horas:  Não
 
Observações: pH: 7,50 cloro: 2,00
Plano de Amostragem:  A_40801/2021
1ª Legislação: Anexo XX, da Portaria de Consolidação nº 5/2017, alterado pela Portaria GM/MS N° 888/2021
(FC) - dados fornecidos pelo cliente
   PARÂMETRO   LEGISLAÇÃO    RESULTADO   U95% UNIDADE

Cloro Residual Livre entre 0,2 e 5,0 mg Cl/L 1,40 ± 0,01 mg Cl/L

Gás Carbonico Livre (CO2) - 5,72 - mg/L

pH p/ Potenciometria - 6,34 - pH a 25ºC

DADOS EXTRAS DA QUALIDADE DO ENSAIO

PARÂMETRO LQ LD FAIXA DE
TRABALHO MÉTODO DATA

INÍCIO
DATA

FINALIZAÇÃO

Cloro Residual Livre 0,02 0,01 - SMWW - 23ª edição, Método 4500 CI G 03/09/2021 03/09/2021

Gás Carbonico Livre (CO2) 0,02 - - SMEWW - 23rd. 2017, Method 4500-CO2 C 06/09/2021 06/09/2021

pH p/ Potenciometria - - 2 a 12 SMWW - 23º edição 2017, Method 4500 H+ B 03/09/2021 03/09/2021

Os resultados se aplicam à amostra conforme recebida.

Declaração de Conformidade:

O Freitag Laboratórios possui como regra de decisão não considerar a(s) incerteza(s) de medição do(s) ensaio(s) na elaboração da Declaração de
Conformidade.
De acordo com a(s) legislação(ões) Anexo XX, da Portaria de Consolidação nº 5/2017, alterado pela Portaria GM/MS N° 888/2021, fica constatado que o(s)
parâmetro(s) analisado(s), neste relatório, atendem aos limites estabelecidos pela(s) legislação(ões) citada(s).
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